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Betreiber/T rﬁgerlUnternehmen
Name der Anlage:

Kennzahl der Anlage: , Art der Anlage: VWVA
Laborname | Dr.Blasy-Dr. Busse AGROLAB GmbH, Eching 4)
Anlass der Untersuchung: Trinkwasserverordnung (T nnka)
Uberwachungsdatum: 103.08.2021 Anzahl Probenahmestellen: ==
Beurteilung des Gesamtbefundes:
Probenehmer: Jurgen Christiansen
Probeneingangsdatum: 04.08.21
Untervergaben:
Parameter, die nicht im Parameterschlissel sind:
Probenahme 795542
lonenbilanz -1 %
Leitfahigkeit bei 25°C (vor Ort) pS/cm
Lfd. Nr. der Probenahmestelle: 1
Mess- und Probenahme- | Kennzahl  1230/0187/00028 _
stelle: Name  Ubergabeschacht - Weikering (1230 0187 00028)
Wassergewinnungsanlage:
Proben-Ddes Labors: 795542
Probenahme: Datum  03.08.2021
Uhrzeit | 10:35 :

Probengewinnung: Medium: | Trinkwasser kalt
Messprogramm: RS e
Nr. Parameter ‘ "’ feoir(:::: ﬂ:ts:::ﬂ Einheit Probenvorbehandiung
1 0382 Vinylchlorid (Uberwachungswert nach < 0,0001 mg/l keine Vorbehandlung

| TrinkwV 2001) i
2 1021 Wassertemperatur (vor Ort) 16,8 °C keine Vorbehandlung
3 1022 Wassertemperatur (im Labor) , 134 - |°C P e o
4 1026 | Farbung ool gy | keine Vorbehandlung
5 1027 spektraler Absorptlonskoefﬁznent bei | < 0,1 1/m

. oo £ Lo

6 1031 Trilbbung ‘ 100 keine Vorbehandlung
7 1035 Tribung in Formazineinheiten ! 0,05 TEE keine Vorbehandlung
8 1042 Geruch : 100 keine Vorbehandlung
9 1052 Geschmack 1100 keine Vorbehandlung
10 1064 pH-Wert (im Labor) elektrometnsch 7,41 keine Vorbehandlung
11 | 1076 pH-Wert berechnet nach Sattigung mit | 7,16

CaCO3
12 | 1077 | Sattigungsindex (C10) , 0,42
13 1078  Calcitiosekapaziét (C10) » -40 mgl/l
14 1079 | zugehorige Kohlensaure == SoaEal mg/l ,
15 1081  Elektrische Leitfahigkeit bei 25 °C i 777 “uSfem |
16 | 1085 Elektrische Leitfahigkeit bei 20 °C (im ‘ 696 uS/cm keine Vorbehandlung

| Labor)
17 1096 ' delta-pH zwischen Nr. 1092 und 1066 0,30
18 | 1112 Natrium : 15,5 mg/l keine Vorbehandlung
19 1113 ,Kallum = : _ =5 : 1,2 ___ mg/l keine Vorbehandlung
20 1121 Magnesium ! 33,9 mg/l keine Vorbehandlung
21 | 1122 Calcium 101 mg/l | keine Vorbehandlung
22 1131 Aluminium < 0,02 .mg/l keine Vorbehandlung
23 {1138 Blei = 0,001 mg/l keine Vorbehandiung
24 1142 Arsen < 0,001 mg/l :
25 | 1145 Antimon < 0,0006  mg/l keine Vorbehandlung
26 1151 Chrom gesamt S E 000080 gl keine Vorbehandlung
27 | 1161 | Kupfer T : 0,005 mg/l keme Vorbehandlung
28 1165 Cadmium < 0,0003  mg/l ,kelne Vorbehandlung
29 1166 Quecksuber, gesamt < 0,00010  mg/l keine Vorbehandlung
130 1171 Mangan ;€ 0,005  mgl/ keine Vorbehandlung
31 1182 Eisen < 0,005 mg/| keine Vorbehandlung
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